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           Дипломный проект 112 с., 18 рис., 9 табл., 13 источников.
           Тема проекта:  повышение надёжности работы распределительных
сетей Гомельского сельского РЭС.
СТРУКТУРА И СОСТОЯНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ БЕЛО-
РУССКОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ, ПОВЫШЕНИЕ НАДЁЖНОСТИ РАБОТЫ РАС-
ПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ, РЕКЛОУЗЕРЫ, ЛИНЕЙНЫЕ РАЗЪЕДИНИТЕЛИ,
ИНДИКАТОРЫ ОМП, ПРОВОДА ВЛП, РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА, ТЕХНИКА БЕЗ-
ОПАСНОСТИ, ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.
Целью дипломного проекта является поиск  и анализ наилучших методов
повышение надёжности работы распределительных сетей Гомельского сельского
РЭС на примере отходящей линии 911, питающейся от ПС. Новоорленск.
В ходе дипломного проектирования были решены следующие задачи:
– поиск и анализ мероприятий по повышению надёжности распределитель-
ных электрических сетей;
– анализ времени восстановления и количества недоотпуска электроэнергии
в линии абсолютно не оснащенной какими-либо коммутационными аппаратами;
–  выбор  и  оценка  эффективности  мероприятий  повышения  надёжности
электрических сетей;
– расчёт капиталовложений на реконструкцию линии и срок их окупаемо-
сти.
Произведен анализ современной структуры и состояния распределительных
электрических сетей напряжением 10 кВ Белорусской энергосистемы и выявлены
проблемыи методы их решения в электросетевом комплексе.
Из приведенных данных в разделах 1 и 2 проекта видно, что, распредели-
тельные сети, находящееся в эксплуатации, не до конца отвечают современным
стандартам надёжности и нуждаются в её повышении.
Были описаны основные методы повышения надёжности работы распреде-
лительных сетей,  путём применения средств автоматического  секционирования
(реклоузеров), индикаторов обнаружения мест повреждения, применение разъеди-
нителей, проводов ВЛП и др. 
Так же в дипломном проекте отражена характеристика электрических сетей
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Гомельского сельского РЭС.
Был п изведён анализ отходящей линии 911 до и после установки на ней
коммутационных аппаратов и устройств обнаружения мест повреждения.
Отражены вопросы охраны труда, техники безопасности и охраны окружа-
ющей среды. 
Произведен расчет капиталовложений на реконструкцию подстанции, рас-
чет экономии текущих затрат на возмещение ущерба от недоотпуска электроэнер-
гии  потребителям,  определены  основные  технико-экономические  показатели
проекта.
